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Рис. 1 Механическое подключение Рис. 2 Проводное подключение
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Рис. 3  Схема электрического 
подключения Pressdrive к насосу
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Рис. 4   Регулировка 
давления включения

Подключения в клеммной коробке насоса



Рис. 5  Перед первым запуском 
корпус насоса необходимо 
заполнить водой

заливнoе отверстие

сливнoе  отверстие

Рис. 6  Максимальная высота*
подъема жидкости (всасывания)
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* - расчетная величина, возможная исключительно в 
идеальных условиях эксплуатации (при температуре 
перекачиваемой жидкости 20°С, при нулевой альтитуде 
(высоте над уровнем моря) и при отсутствии потерь на 
трение во всасывающем трубопроводе; в реальных 
условиях эксплуатации рекомендуется придерживаться 
максимальной величины всасывания до 7 м.

Рис. 7 Готовое изделие
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